



Российская Федерация
Курганская область
Макушинский муниципальный округ
Администрация Макушинского муниципального округа

Постановление

От 	20.10.2022г.	 № 555
г. Макушино



Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей 
пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Макушинского 
муниципального округа и на прилегающих к ним территориям


В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, Администрация Макушинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Макушинского муниципального округа  согласно приложению № 1 настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Макушинского муниципального округа, согласно приложению № 2 настоящему постановлению.
3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3 настоящему постановлению.
4. Проводить два раза в год (весна, осень) проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Макушинского муниципального округа,  результаты проверки оформлять актом.
5. Администрации Макушинского муниципального округа, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:
[bookmark: _GoBack]5.1. Специалистам, управляющим территориями отдела организационно-кадровой работы и взаимодействия с сельскими территориями Администрации Макушинского муниципального округа, осуществляющим свою деятельность на территориях сельских населенных пунктах:
5.1.1 составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, вести учёт их количества и технического состояния.
5.1.2. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;
5.1.3.  Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием для пожарных автомобилей. В зимнее время контролировать наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для  пожарных автомобилей 
6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Макушинского муниципального округа определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.
7. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Макушинского муниципального округа, в информационно - коммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Макушинского муниципального округа                                                       В.П. Пигачёв





















































Исп. Васильев А.М.
Тел. 20851
Разослано по списку (см. оборот)








СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению Администрации Макушинского муниципального округа
«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах  Макушинского муниципального округа и на прилегающих к ним территориям»


Разослано:	1. В дело – 1
		2. Прокурор – 1
		3. Квашнин В.Ю. - 1
		4. Отдел организации – кадровой работы 
		и взаимодействия с сельскими территориями - 1 
		5. МУ Центр ГО и ЗН -1
		6. На сайт Администрации ММО
		7. Окно гласности 

























Исп. Васильев А.М.
Тел. 2-08-51





Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Макушинского  
Муниципального округа   
от 20.10.2022 года № 555  «Об 
источниках наружного противопожарного 
водоснабжения для целей пожаротуше-
ния, расположенных в населенных пунктах 
Макушинского муниципального округа и на 
прилегающих к ним территориям»


ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Макушинского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Макушинского муниципального округа  и обязательны для исполнения всеми организациями предприятиями имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Макушинского муниципального округа, а также организации водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого они находятся.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями, в колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.
2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Макушинского муниципального округа, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год (весна, осень).
3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением Главы Макушинского муниципального округа  создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители Макушинского муниципального округа, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.
4.4. Комиссия путем проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
-  выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.  
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Администрация Макушинского муниципального округа, организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 15 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.
5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.
5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.
5.4. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- произвести откачку воды из колодцев;
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.








































Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Макушинского  
Муниципального округа   
от 20.10.2022 года № 555  «Об 
источниках наружного противопожарного 
водоснабжения для целей пожаротуше-
ния, расположенных в населенных пунктах 
Макушинского муниципального округа и на 
прилегающих к ним территориям»


Перечень
 источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Макушинского муниципального округа

	№
п/п
	Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема)
	Адрес и месторасположение водоисточника (ориентир для быстрого обнаружения)
	Организация, отвечающая за техническое состояние водоисточника

	1
	3
	4
	5

	1. 
	ПВ 30м3
	г. Макушино, ул. Элеваторная 5
	ОАО Теплоресурс

	2. 
	ПВ 30м3
	г. Макушино, ул.Элеваторная 5
	ОАО Теплоресурс

	3. 
	ПВ 50м3
	г. Макушино, ул.Д.Бедного 1а
	ООО»Транспорт»

	4. 
	ПВ 100м3
	г. Макушино, ул.Красная площадь,2
	ПАО Сбербанк

	5. 
	ПВ 50м3
	г. Макушино, ул.Д.Бедного 2а
	Спортивный комплекс

	6. 
	ПВ 50м3
	г. Макушино, ул. Гоголя, 22
	ОАО НК Роснефть

	7. 
	ПВ 50м3
	г. Макушино, ул. Гоголя, 22
	ОАО НК Роснефть

	8. 
	ПВ 100м3
	3км восточнее г.Макушино
	ОАО НК Роснефть

	9. 
	ПВ 75м3
	г. Макушино, ул. Элеваторная 1
	ООО Макушинский элеватор

	10. 
	ПВ 170м3
	г. Макушино, ул. Элеваторная 1
	ООО Макушинский элеватор

	11. 
	ПВ 100м3
	г. Макушино, ул. Гоголя, 42
	Макушинский ДРСП

	12. 
	ПВ 100м3
	г. Макушино, Эл.подстанция
	Макушинский РЭС

	13. 
	ПВ 100м3
	г. Макушино, ул. Ленина 80
	МБОУ№1
МСОШ№1

	14. 
	ПВ 75м3
	г. Макушино, ул.Новосеверная 32
	МКОУ
МСОШ№2

	15. 
	ПВ 50м3
	Оптовая база, ул. Гоголя, 40
	ИП Кишеева

	16. 
	ПВ 10 м3
	г. Макушино, ул. Кирова, 2
	МУП «УК Жилищник»

	17. 
	ПВ 25 м3
	г. Макушино, ул. К. Мяготина, 4Д
	МУП «УК Жилищник»

	18. 
	ПВ 25 м3
	г. Макушино, ул. К. Мяготина, 4Г
	МУП «УК Жилищник»

	19. 
	ПВ 10 м3
	г. Макушино, ул. Энергетиков, 14
	ООО «Урал»

	20. 
	ВБ
	г. Макушино, ул. 1-я Вокзальная, 27
	МУП Жилкомхоз

	21. 
	ВБ
	с. Чебаки
	Администрация Макушинского муниципального округа

	22. 
	ВБ
	д. Братаники
	Администрация Макушинского муниципального округа

	23. 
	ВБ
	с. Обутковское
	Администрация Макушинского муниципального округа

	24. 
	ПВ 10м3
	с.Трюхино
	Администрация Макушинского муниципального округа

	25. 
	ПВ 20м3
	с.Чебаки
	Администрация Макушинского муниципального округа

	26. 
	ПВ 52м3
	с.Сетовное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	27. 
	Озеро «Слевное»

(пирс)
	с.Слевное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	28. 
	Озеро 
«Б. Чёрное» 
(пирс)
	с.Коновалово
	Администрация Макушинского муниципального округа

	29. 
	Озеро 
«Б. Орловик» 
(пирс)
	с.Казаркино
	Администрация Макушинского муниципального округа

	30. 
	Озеро «Старое» (пирс)
	г. Макушино
	Администрация Макушинского муниципального округа

	31. 
	ПВ 10м3
	д.Ударник
	Администрация Макушинского муниципального округа

	32. 
	ПВ 10м3
	с.Требушинное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	33. 
	ПВ 15м3
	с.Требушинное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	34. 
	ПВ 10м3
	с.Обутковское
	Администрация Макушинского муниципального округа

	35. 
	ПВ 10м3
	с.Клюквенное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	36. 
	ПВ 10м3
	с.Клюквенное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	37. 
	ПВ 30м3
	с. Б. Курейное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	38. 
	ПВ 10м3
	с. Б. Курейное
	Администрация Макушинского муниципального округа

	39. 
	ПВ 10м3
	с. Моховое
	Администрация Макушинского муниципального округа

	40. 
	ПВ 50м3
	с. Пионерское
	МКОУ «Пионерская СОШ»

	41. 
	ПВ 10м3
	с. Пионерское
	ГКОХ «Пионерская школа-интернат»

	42. 
	ПВ 10м3
	с. Золотое
	Администрация Макушинского муниципального округа

	43. 
	ПВ 10м3
	с. Золотое
	Администрация Макушинского муниципального округа

	44. 
	ПГ
	с. Обутковское
	Администрация Макушинского муниципального округа

	45. 
	ПГ
	с. Обутковское
	Администрация Макушинского муниципального округа

	46. 
	ПГ
	с. Обутковское
	Администрация Макушинского муниципального округа

	47. 
	ПГ
	с. Обутковское
	Администрация Макушинского муниципального округа

	48. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	49. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	50. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	51. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	52. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	53. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	54. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	55. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	56. 
	ПГ
	п. Степное
	ЛПДС «Суслово»

	57. 
	ПГ
	п. Степное
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Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Макушинского  
Муниципального округа   
от 20.10.2022 года № 555  «Об 
источниках наружного противопожарного 
водоснабжения для целей пожаротуше-
ния, расположенных в населенных пунктах 
Макушинского муниципального округа и на 
прилегающих к ним территориям»


АКТ
проверки источников наружного 
противопожарного водоснабжения

 «___» __________20____г.	                     ________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации Макушинского муниципального округа _____________________________________________, с одной стороны и	представитель организации________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что  ___________20___ года произведен осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, ВБ), расположенных в населённых пунктов Макушинского муниципального округа.

Проверкой осмотрены: пожарный гидрант,  пожарный водоем, водонапорная башня, пирс
	  № п/п
	                    Наименование
	Количество
	Причина
	Ведомственная
	

	
	
	
	неисправности
	принадлежность
	        Адрес

	1.
	Осмотрено:
 пожарный гидрант 
пожарный водоем
водонапорная башня
пирс
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Обнаружено неисправных: 
пожарный гидрант 
пожарный водоем
водонапорная башня
пирс
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Акт составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации 
Макушинского муниципального округа ____________________
                                                     
                                                                   
Представитель обслуживающей организации______________________
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